
 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 1 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 

 

 

 רקע .1

 ופיצוץ . שריפהבמתקני דלק קיימת סכנת  .1.1

 יכול להיותה הצת מקור לק חשוב מהבקרות למניעת שריפה ופיצוץ הינה בקרה על מקורות הצתה .ח .1.2

 . מכשיר חשמלי (ניצוץ או חימום או שריפת כמו )שמלי ציוד חמ

,  0אזורי סיכון סיכוי להמצאות אווירה נפיצה או דליקה : בתעשיית הדלק נהוג לחלק את המתקן לפי  .1.3

 .)סיכוי גבוה ביותר לאווירה נפיצה / דליקה( כאשר אפס הינו אזור מסוכן ביותר . וללא סיווג  2,  1

מעבדות מוסמכות מבצעות בדיקה .  סיכון מסווגים את הציוד לפי אזורי יצרני ציוד לתעשיית הדלק .1.4

 שהציוד עומד בדרישות להתקנה באזורי סיכון .

 מסמכים ישימים .2

 (1976התשל"ז ))אחסנת נפט( תקנות רישוי עסקים  .2.1

 1990)חשמל( התש"נ תקנות הבטיחות בעבודה  .2.2

 אטמוספירות נפיצות – 60079ת"י  .2.3

 בעבודהות בבטיחות אחריות וסמכ 9-10-01נהל  .2.4

 רכש 8-3-01נהל  .2.5

 הקמת דרישה חדשה 8-3-01-05הוראה מקצועית   .2.6

 : היזרים המקובלים בתעשיתקנים  .2.7

 API 505 Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical 

Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, Zone 1, and 

Zone 2, Second Edition 

 

 ISO 80079-36 Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres – Basic 

method and requirements 

 

 ATEX Directive 2014/34/EU Equipment for potentially explosive atmospheres 

 

 

 מטרה .3

 בהתאם לאזור סיכון .מת מיגון ברעומד חברה הלוודא שהציוד המותקן במתקני  .3.1

 כוןיקביעת השיטה לסווג אזורי ס .3.2

 קביעת השיטה להתאמת הציוד לאזורי סיכון .3.3

 הגדרות .4

שנבדק ואושר ע"י   ATEXתקן המתאים להתקנה באזור סיכון העומד בציוד  – ציוד מוגן פיצוץ .4.1

 מעבדה מוסמכת .



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 2 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 

 3רים וגדמ.  API 505פיצה כמוגדר ב ברמות סיכון שונות להמצאות אווירה נאזורים  – אזורי סיכון .4.2

אזורי  מוגדרים. בנספח (  API 505הקובעת הינה לפי הגדרה  תרגום חופשי מאנגלית , )אזורי סיכון 

  ( .)מיכל , מעצרה , משאבה , שוחה וכדלציוד הקיים במסופי דלק  יםאופייני סיכון 

 אזור בו קיימת : - אזור אפס .4.2.1

 או לעיתים תכופות .לים רגי בתנאי תפעול אווירה נפיצה .4.2.1.1

 . בתוך מכל דלק עם גג צף וגג קבוע בין הגג הצף לגג הקבוע -לאזור אפס דוגמא   .4.2.1.2

 : אזור בו – אזור אחד .4.2.2

 בתנאי תפעול רגילים עשויה להיות אווירה נפיצה .4.2.2.1

 .עבודות אחזקה   אודליפה בזמן לעיתים קרובות פיצה נה להיות אווירה עשוי .4.2.2.2

 דליק לסביבהנפיץ או בעת כשל של ציוד תפעולי ויציאת חומר עשויה להיות אווירה נפיצה  .4.2.2.3

 אלא אם קיים מחסום למעבר גזים מאזור אפס . אזור סמוך לאזור אפס .4.2.2.4

 עד גובה הדופן  צף של מיכל בלי גג קבועגג מעל  –דוגמא לאזור אחד  .4.2.2.5

 : בואזור  – 2אזור  .4.2.3

 רק לזמן קצר  לא צפויה להיות אווירה נפיצה בתנאי תפעול רגילים , ואם יש אז .4.2.3.1

פולטים גזים אזור בו קיימים נוזלים או גזים נפיצים או דליקים בתוך כלים סגורים שאינם  .4.2.3.2

 בתנאים רגילים אלא רק בעת תקלה

"י לחץ חיובי של אוויר נקי , אולם במקרה תקלה בלחץ אזור בו מונעים אווירה נפיצה ע .4.2.3.3

 חיובי עלול האזור להכיל אווירה נפיצה

 . 1אלא אם קיים מחסום המונע מעבר גזים מאזור  1אזור סמוך לאזור  .4.2.3.4

 מעצרת מיכל – 2דוגמא לאזור  .4.2.3.5

 2,  1,  0אזור שאינו אזור  – אזור ללא סווג .4.2.4

 שיטה .5

הציוד יתוחזק בהתאם להוראות היצרן כך שלא ציוד באזורי סיכון יותקן בהתאם לסווג של האזור .  .5.1

 טום .ירמת המיגון והאתפגע 

  .)להלן : התקן( במהדורתו האחרונה  API 505ו לפי ראזורי סיכון יוגד .5.2

מיכל , גג מיכל , מעצרת מיכל , משאבה ,  ) יםאופייני מתקנים ואביזריםמצורף סקיצות של  פחבנס .5.3

  ואזורי הסיכון סביבם .מגוף , שוחה , ועוד( 

 וללא סווג( . 0,1,2)אזור קיימות ההגדרות לאזורי הסיכון  פחבנס .5.4

כון יאת אזורי הסעל תכנית העמדה נן יסמן שינוי מתקנים קיימים המתכבתכנון מתקנים חדשים או  .5.5

 של המתקן לפי התקן .

 את רמת המיגון שעל האביזר לעמוד בו בהתאם לתקן . ןכל אביזר במתקלהמתכנן יקבע  .5.6

  ATEXלפי תקן  ראזובהתאם לסווג הסיכון של ה יעמוד ברמת המיגוןציוד חדש להתקנה באזור סיכון  .5.7

 . ATEXלפי תקן  קבל אישור מעבדה מוסמכת לעמידתו ברמת המיגוןציוד חדש י .5.8



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 3 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 

"ח בטיחות וכיבוי של אישורי מעבדה מוסמכת את רכישת ציוד חדש תהיה לאחר בדיקה ואישור רמ .5.9

 הציוד .

התקנה שלא בהתאם להוראות עלולה התקנת הציוד תהיה בהתאם להוראות היצרן . יש להקפיד על  .5.10

 .()לאפשר לגזים לחדור לציוד או לניצוץ לצאת לסביבהוץ לפגוע ברמת המיגון נגד פיצ

 אחריות .6

לפי ובמכללים להתקנת ציוד מוגן פיצוץ במתקני יחידת הקו  םאחראיומנהלי מכללים סמנכ"ל תפעול  .6.1

 הוראה זו

 מתכננים אחראים לתכנן ולהזמין ציוד מוגן פיצוץ לפי הוראה זו "ל הנדסה וסמנכ .6.2

 ר ציוד מוגן פיצוץ חדש ולעדכן הוראה זו רמ"ח בטיחות וכיבוי אחראי לאש .6.3

 נספחים .7

 API 505הגדרות אזורי סיכון במקרים אופייניים במסוף דלק לפי  .7.1

 API 505הגדרות אזורי סיכון לפי  .7.2

 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 4 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 5 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 6 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 7 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 8 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 9 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 10 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 11 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 12 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 13 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 14 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 15 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 16 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 17 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 18 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
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)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 19 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
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)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 20 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 21 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
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)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 22 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 23 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 24 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
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)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 25 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 



 1985אפריל  הוצאה:  2-30-009מס'  הוראת בטיחות  בטיחות

)ציוד מוגן  עבודות חשמל ובקרה בציוד חשמלי ו תקנותה 26 מתוך 26 עמוד 
  סיכון המותקן באזוריהתפוצצות(

 04.2020: 3עדכון 
 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחות: מאשר 
 

 


